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前  言

根据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T 800—2001《电力企业标准编制规定》、GB/T15498－2003《企业标准体系　管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-207.05-2020《运行部各电子设备间卫生区域划分管理制度》的修编。本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-207.05-2020，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司运行部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉
本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-207.05-2020《运行部各电子设备间卫生区域划分管理制度》  起草人：蔡卯财  姚 强  李拥军  蒋 莉  周艳涛
 电子设备间卫生区域划分管理
范围

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司电子设备间卫生区域划分管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

管理内容与要求
区域
一区：

柴油发电机室

1#、#2机组蓄电池室

1#机组0米6kV配电间

1#机组凝结水泵配电间

1#机组6.3米6kV配电间

1#机组励磁间

1#机组发电机保护室

1#机组400V配电室

二区：

1#、#2机组UPS配电间

1#、#2机组一次风机变频室

2#机组0米6kV配电间

2#机组6.3米6kV配电间

2#机组励磁间

2#机组发电机保护室

#2机400V配电间。

三区：

输煤配电间

脱硫配电间

除灰电缆夹层

除灰配电间

灰库配电间

#1、#2脱硝配电间

中水PC及中水所有MCC配电室

氨区配电间。

四区：

网控楼一楼二楼所有房间（只打扫通讯蓄电池室，其余房间为设备部信息专业卫生区）

水化MCC配电室

水化PC段配电间

循环泵房MCC配电间

综合泵房配电间

工业废水配电间

供热首站6kV及变频器室。

五区（新沪）：

新沪升压站

清水泵房
6kV配电室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段
水化PC及MCC配电室
除尘配电室
综合变配电室
油泵房配电室
综合水泵房MCC配电室
要求及考核

各值、各班组根据划分好的卫生区域，当值、当班必须对自己所属区域卫生进行打扫（包括配电室地面、电话、灭火器、窗台和玻璃的清扫及擦拭，墙角垃圾清扫等工作），若未按要求执行，相关责任人按《绩效考核管理标准》规定内容执行。

要求地面（包括水泥地面、绝缘垫、电缆沟盖板）先扫后拖，打扫时室内不得起灰，电话机、灭火器和玻璃用抹布抹，窗台用笤帚清扫。

打扫后地面无杂物、无积灰，绝缘垫无脚印，电缆沟盖板整齐无漏缝；玻璃无破损、无浮灰、无污点；窗台无浮灰、无杂物；电气工具、卫生用具、警示牌、灭火器、小车等物件清洁整齐。

脱硝配电间(#1、#2)、除尘电缆夹层、除尘配电室、氨区配电室为国能中电人员打扫，各值、各班组人员进行监督。

每季度各值、各班组卫生区域进行轮换，没按标准执行的不予轮换，并要求按标准重新打扫，合格后再进行轮换。未按要求执行，相关责任人按运营部《绩效考核管理标准》规定内容执行。

考核

对违反本制度相关规定人员按《绩效考核管理标准》规定内容执行。
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